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Wskazówki dotyczące dokumentacji

Przy instalowaniu podgrzewacza zasobnikowego należy
przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa,
zamieszczonych w niniejszej instrukcji!

Stosowane symbole
Poniżej wyjaśniono znaczenie stosowanych w tekście
symboli:

Niebezpieczeństwo!
Bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia
człowieka!

Uwaga!
Możliwe niebezpieczne sytuacje dla wyrobu i dla
środowiska!

Wskazówka!
Użyteczne informacje i wskazówki.

• Symbol wskazujący na konieczność wykonania danej
czynności.

Za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej
instrukcji firma Vaillant nie ponosi żadnej
odpowiedzialności.

uniSTOR - VIH H 120, 150, 200



1 Opis podgrzewacza zasobnikowego

1.1 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem
Podgrzewacze zasobnikowe ciepłej wody VIH H 120, 150
i 200 służą wyłącznie do zaopatrywania gospodarstw
domowych i zakładów rzemieślniczych w podgrzaną
wodę pitną o temperaturze do 85 °C. Należy je
stosować w połączeniu z kotłami grzewczymi.
Podgrzewacze zasobnikowe ciepłej wody VIH H 120, 150
i 200 można bez żadnych problemów integrować z
instalacjami centralnego ogrzewania wodnego, przy
czym należy przestrzegać niniejszej instrukcji.

Uwaga!
Każde zastosowanie niezgodne z
przeznaczeniem jest zakazane!

1.2 Przegląd typów 
Podgrzewacze zasobnikowe ciepłej wody do kotłów
grzewczych firmy Vaillant:
VIH H 120
VIH H 150
VIH H 200

Idealne technicznie i optycznie połączenie z olejowymi
kotłami grzewczymi z dmuchawą iroVIT.

1.3 Tabliczka znamionowa
Tabliczkę znamionową umieszczono z przodu na
zbiorniku, który znajduje się za zdejmowaną blaszaną
pokrywą.

2 Wskazówki dotyczące zachowania
ostrożności przy eksploatacji i
doglądaniu

2.1 Uregulowania i dyrektywy
Przy instalacji podgrzewacza zasobnikowego ciepłej
wody należy przestrzegać następujących ustaw,
rozporządzeń, technicznych uregulowań, norm i
postanowień, zawsze w ich aktualnie obowiązującej
wersji:
• DIN 1988 – TRWI

Techniczne uregulowania dotyczące instalacji wody
pitnej.

• DIN 4753
Instalacje do podgrzewania wody pitnej i wody dla
celów przemysłowych.

• Przepisy i postanowienia VDE oraz EVU (w
zastosowaniach związanych z listwą sterowniczą,
grzałką elektryczną lub anodą prądu obcego).

• Przepisy i rozporządzenia lokalnego dostawcy wody.
• Rozporządzenie w sprawie oszczędności energii

(EnEV).
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2.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

2.2.1 Ustawienie podgrzewacza zasobnikowego
Dla własnego bezpieczeństwa należy ściśle przestrzegać
zalecenia, że do ustawiania podgrzewacza
zasobnikowego ciepłej wody uprawniony jest wyłącznie
autoryzowany zakład rzemieślniczy! Zakład taki jest
również kompetentny do przeprowadzania przeglądów i
konserwacji, jak również napraw oraz dokonywania
innych zmian w instalacji grzewczej!

2.2.2 Zabezpieczenie przed zamarzaniem
Aby móc wykorzystywać wszystkie funkcje
zabezpieczające, którymi dysponuje instalacja grzewcza,
nie powinno się całkowicie wyłączać kotła grzewczego.
Jeśli jednak kocioł nie pracuje przez dłuższy okres czasu
w nie ogrzewanym i zagrożonym na zamarzanie
pomieszczeniu, to podgrzewacz zasobnikowy należy
całkowicie opróżnić z wody (patrz rozdział “Opróżnianie
podgrzewacza zasobnikowego”).

2.2.3 Nieszczelności
W przypadku pojawienia się nieszczelności w sieci
przewodów między podgrzewaczem zasobnikowym, a
punktami poboru ciepłej wody, należy zamknąć zawór
odcinający na wlocie zimnej wody w grupie
bezpieczeństwa (Wyposażenie dodatkowe firmy Vaillant,
nr wyrobu 305 826), a następnie zlecić
autoryzowanemu zakładowi rzemieślniczemu jej
zlikwidowanie.

2.2.4 Zmiany
Wyłącznie tylko autoryzowany zakład rzemieślniczy
może dokonywać zmian w przewodach zasilających, jak
również w przewodzie wydmuchowym oraz w zaworze
bezpieczeństwa!

PL
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3 Obsługa

Z powodów higienicznych (np. zabezpieczenie przed
legionellami) oraz ekonomicznych zaleca się nastawienie
temperatury 60 °C.
• Po naciśnięciu przycisku “+” (2) na wyświetlaczu kotła

grzewczego zostanie wyświetlona przez 5 sekund
aktualna wartość temperatury wody podgrzewaczu
zasobnikowym.

3.3 Dogląd
Zewnętrzne części podgrzewacza zasobnikowego należy
czyścić wilgotną ścierką (ewentualnie namoczoną w
wodzie mydlanej).

Wskazówka!
Aby nie uszkodzić obudowy podgrzewacza
zasobnikowego, nigdy nie wolno używać środków
do szorowania lub rozpuszczalników (środki
szorujące wszelkiego rodzaju, benzyna, itd.).

3 Obsługa

3.1 Uruchomienie
Przy uruchamianiu podgrzewacza zasobnikowego ciepłej
wody należy przestrzegać, co następuje:
• Czy podgrzewacz zasobnikowy jest napełniony wodą?

Można to rozpoznać otwierając zawór do poboru
ciepłej wody i obserwując wypływ wody. Jeśli woda nie
wypływa, to należy napełnić podgrzewacz zasobnikowy
otwierając przewód doprowadzający zimną wodę.
Skoro tylko woda zacznie wypływać w punkcie jej
poboru, to oznacza, że podgrzewacz jest całkowicie
napełniony.

• Czy otwarty jest przewód doprowadzający zimną
wodę?
Jeśli nie, to należy go otworzyć.

• Czy kocioł grzewczy jest przygotowany do pracy?
Jeśli nie, to należy go włączyć.

3.2 Nastawianie temperatury ciepłej wody w
podgrzewaczu zasobnikowym

Rys. 3.1 Nastawianie temperatury ciepłej wody w podgrzewaczu
zasobnikowym

Zagrożenie poparzeniami!
Należy pamiętać, że w zależności od nastawienia
ciepła woda, wypływająca w punkcie jej poboru
może mieć temperaturę nawet do 85 °C!

• Nastawić żądaną temperaturę ciepłej wody w
podgrzewaczu zasobnikowym przy kotle grzewczym (1).

Podczas nastawiania wartości zadanej temperatury wody
w podgrzewaczu zasobnikowym wartość tę można
odczytać na wyświetlaczu kotła grzewczego firmy
Vaillant.

15 °C
Frostschutz

40 °C
70 °C

1

2
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4 Instalacja

4.1 Wymagania odnośnie miejsca ustawienia
• W celu uniknięcia zbędnych strat ciepła podgrzewacz

zasobnikowy ciepłej wody należy ustawić w
bezpośredniej bliskości wytwornicy ciepła.

• Przy wyborze miejsca ustawienia podgrzewacza
zasobnikowego należy uwzględnić jego ciężar po
napełnieniu:

• Podgrzewacz zasobnikowy ciepła musi być ustawiony
w pomieszczeniu zabezpieczonym przed zamarzaniem.

• Miejsce ustawienia podgrzewacza zasobnikowego
powinno się wybrać w taki sposób, aby potem można
było w odpowiednio poprowadzić przewody wodne
(zarówno przewody rozprowadzające wodę pitną, jak i
doprowadzające wodę grzewczą)

Wskazówka!
Aby uniknąć nadmiernych strat ciepła, należy
zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instalacji
grzewczych (Heizungs-Anlagen-Veroordnung –
HeizAnIV) izolować cieplnie przewody
doprowadzające wodę grzewczą oraz
rozprowadzające wodę pitną.

4.2 Ustawienie podgrzewacza zasobnikowego

Rys. 4.1 Transport podgrzewacza zasobnikowego VIH

• Podgrzewacz zasobnikowy ciepłej wody należy wyjąć z
opakowania dopiero w miejscu jego ustawienia.

• Do dalszego transportu podgrzewacza wykorzystać
usytuowane po obydwóch jego stronach, od spodu,
wgłębienia ułatwiające uchwyt.

• Ustawić podgrzewacz zasobnikowy na jego nóżkach o
nastawianej wysokości.

4.3 Wyposażenie dodatkowe
Jako wyposażenie dodatkowe do podgrzewaczy
zasobnikowych ciepłej wody VIH 120, 150 i 200 firma
Vaillant oferuje:
- Zestaw ładowania podgrzewacza zasobnikowego, nr

wyrobu 305 835
- Grupę bezpieczeństwa przy nadciśnieniu w sieci do 10

barów, nr wyrobu 305 826
- Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego, nr

wyrobu 306 257

Dalsze informacje zamieszczono w obowiązującym
wykazie cen.

4.3.1 Maty przeciwpoślizgowe
Aby zapewnić pewne osadzenie kotła grzewczego na
podgrzewaczu zasobnikowym, należy wykorzystać
dołączone do dostawy podgrzewacza “maty
przeciwpoślizgowe”.
Sposób rozmieszczenia “mat przeciwpoślizgowych”
pokazano na rysunku zamieszczonym na następnej
stronie.

PL
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4 Instalacja
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A B

15
8

39
0

VKS 214/8-E 74 105

VKS 164/8-E 106 137

VKS 114/8E 106 137

VK 264/8-E 74 105

VK 214/8-E 106 137

VK 164/8-E 106 137

VK 114/8-E 106 137

VK exclusiv

VKS exclusiv

VK 404/1-C 129 77

VK 324/1-C 129 77

VK 224/1-C 100 108

VK 164/1-C 100 108
VK classic
VK INT

VK 84/1-C 100 108

Kessel A B Typ

VKO unit 509/5, VKO 648/5

VKO unit 439/5, VKO 508/5

VKO unit 369/5, VKO 488/5

VKO unit 309/5, VKO 408/5

VKO unit 249/5, VKO 328/5

VKO unit 179/5, VKO 248/5

VIH-H 200

VIH-H 150

VIH-H 120

Vorderer Fuß, für alle iroVIT

VIH-H 200

VIH-H 150

VIH-H 120

Gilt für alle Kessel- Varianten

atmoVIT

iroVIT

Kesselvorderkante = Speichervorderkante

Kesselvorderkante = Speichervorderkante

Rys. 4.2 Rozmieszczenie mat przeciwpoślizgowych
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4.4 Wymiary gabarytowe podgrzewaczy i wymiary
przyłączy

Rys. 4.3 Wymiary

Legenda
1 Przyłącze zimnej wody R 3⁄4
2 Przyłącze ciepłej wody R 3⁄4
3 Przyłącze cyrkulacji R 3⁄4
4 Zasilanie podgrzewacza zasobnikowego R 1
5 Powrót podgrzewacza zasobnikowego R 1
6 Zanurzeniowy czujnik temperatury

R = gwint zewnętrzny

A

VIH H 120 837

VIH H 150 1030

VIH H 200 1300

Wymiary w mm

PL
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4.6 Wykonanie połączeń elektrycznych

Rys. 4.5 Montaż czujnika temperatury podgrzewacza
zasobnikowego

• Wprowadzić czujnik temperatury podgrzewacza
zasobnikowego (6) do tulejki zanurzeniowej, wsuwając
go aż do oporu.

Wskazówka!
Czujnik temperatury podgrzewacza
zasobnikowego (nr wyrobu 306 257) nie
wchodzi w zakres dostawy podgrzewacza!

Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego jest
w stanie gotowym do założenia i przyłącza się go do
listwy sterowniczej kotła. Miejsce zamontowania listwy
sterowniczej oraz oznakowanie zacisków
przyłączeniowych przedstawiono w instrukcji instalacji
kotła.

6

VIH R 120, 150, 200

4.5 Montaż przewodów przyłączeniowych

Rys. 4.4 Montaż przewodów przyłączeniowych

Wskazówka!
Przy wykonywaniu prac należy uwzględniać
wymiary gabarytowe podgrzewaczy i wymiary
przyłączy, zamieszczone w rozdziale 3.4.

Do zmontowania zasilania i powrotu podgrzewacza
zasobnikowego należy stosować zestaw ładowania
podgrzewacza – wyposażenie dodatkowe, nr wyrobu 
305 835 – wykorzystywany do przyłączenia
podgrzewaczy do kotłów grzewczych firmy Vaillant.
• Zamontować zasilanie (4) i powrót (5) podgrzewacza

zasobnikowego.
• Zamontować przewód doprowadzający wodę zimną

wraz z wymaganymi urządzeniami zabezpieczającymi
oraz zawór do opróżniania podgrzewacza w rurze do
przyłączenia zimnej wody (1) (założyć dołączoną do
dostawy podgrzewacza uszczelkę).

• Zamontować przewód odprowadzający ciepłą wodę do
rury, którą woda ta wypływa z podgrzewacza (2)
(założyć dołączoną do dostawy podgrzewacza
uszczelkę).

• W przyłączu cyrkulacji (3) podgrzewacza
zasobnikowego zamontować przewód cyrkulacyjny.

Wskazówka!
Kocioł można zamocować śrubami na
podgrzewaczu zasobnikowym.

3

5

1

4

2
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5 Uruchomienie

5.1 Uruchomienie instalacji
Po zakończeniu przyłączania elektrycznego
podgrzewacza zasobnikowego, należy wykonać, co
następuje:
• Napełnić wodą instalację grzewczą podgrzewacza

zasobnikowego poprzez zawór kurkowy do napełniania
i opróżniania, umieszczony przy kotle grzewczym.

• Napełnić wodą instalację wody pitnej podgrzewacza
zasobnikowego.

• Odpowietrzyć instalację grzewczą oraz instalację wody
pitnej.

• Sprawdzić szczelność wszystkich połączeń rurowych.
• Uruchomić kocioł grzewczy.

Wskazówka!
Nastawić temperaturę podgrzewacza
zasobnikowego przy kotle.

5.2 Pouczenie Użytkownika
Pouczyć Użytkownika o obsłudze i zasadach działania
podgrzewacza zasobnikowego.
Należy przy tym w szczególności uczynić, co następuje:
• Przekazać Użytkownikowi na przechowanie instrukcję

instalacji i instrukcję obsługi oraz pozostałą
dokumentację podgrzewacza zasobnikowego.

• Udzielić wskazówek dotyczących prawidłowego oraz
uzasadnionego ekonomicznie nastawiania temperatur.

• Udzielić wskazówek dotyczących konieczności
regularnego przeprowadzania zabiegów
konserwacyjnych instalacji (umowa o wykonywaniu
konserwacji).

Rys. 5.1 Wskazówka dotycząca zaworu bezpieczeństwa

1

1

bar

0 4

3

2

2

PL



10 uniSTOR - VIH H 120, 150, 20010

6 Przeglądy i konserwacja

6 Przeglądy i konserwacja

6.1 Konserwacja anody ochronnej (kontrola
elektryczna)

Rys. 6.1 Konserwacja anody ochronnej

Stan magnezowej anody ochronnej można sprawdzić
poprzez pomiar natężenia prądu zabezpieczającego.
• Odłączyć przewód uziemiający (2) poprowadzony od

anody do podgrzewacza zasobnikowego
• Włączyć między nimi szeregowo amperomierz (zakres

pomiarowy w {mA])
• Zmierzyć natężenie prądu zabezpieczającego. Jeśli

zmierzone natężenie prądu jest mniejsze niż 0.3 mA,
to anoda musi zostać wymieniona.

Wskazówka!
Przy napełnionym podgrzewaczu zasobnikowym
natężenie prądu nie może być mniejsze, niż 0.3
mA! Jeśli natężenie prądu jest zbyt małe, a
jednocześnie anoda nadmiernie zużyta, to anodę
musi się natychmiast wymienić.

Przy każdym czyszczeniu podgrzewacza zasobnikowego
należy zawsze sprawdzić wzrokowo stan zużycia
magnezowej anody ochronnej. W razie potrzeby powinno
się ją wymienić na nową magnezową anodę ochronną,
będącą oryginalną częścią zamienną. Po zakończeniu
kontroli należy silnie dokręcić śruby oraz sprawdzić
szczelność podgrzewacza zasobnikowego.

min. 0,3 mA

1

2

6

6.2 Opróżnianie podgrzewacza zasobnikowego ciepłej
wody

Rys. 6.2 Opróżnianie podgrzewacza zasobnikowego ciepłej wody

Wskazówka!
Zaleca się, aby również podczas dłuższej
nieobecności nie wyłączać podgrzewacza
zasobnikowego ciepłej wody. Ma to zapewnić
funkcjonowanie układu zabezpieczenia przed
zamarzaniem. Jeśli jednak wyłączenie
podgrzewacza będzie konieczne, a umieszczony
on jest w pomieszczeniu nie zabezpieczonym
przed zamarzaniu, to należy go opróżnić w
następujący sposób:

• Zamknąć przewód doprowadzający zimną wodę.
• Zamocować przewód giętki do zamontowanego we

własnym zakresie trójnika, przeznaczonego do
opróżniania podgrzewacza zasobnikowego

• Umieścić swobodny koniec przewodu giętkiego w
odpowiednim miejscu odpływowym. Otworzyć zawór
do opróżniania.

• Otworzyć najwyżej położony punkt poboru ciepłej
wody, aby zapewnić przewietrzanie i całkowite
opróżnienie przewodów, przez które przepływa woda.

Zagrożenie poparzeniami!
Należy pamiętać, że w zależności od nastawienia
temperatury ciepłej wody, temperatura wody
wypływającej z punktów jej poboru lub z punktów
do opróżniania podgrzewacza zasobnikowego może
wynosić do 85 °C.

• Gdy woda całkowicie spłynie, zamknąć punkty poboru
ciepłej wody oraz zawór do opróżniania podgrzewacza
zasobnikowego.

6.3 Czyszczenie zbiornika wewnętrznego
• Wyczyścić zbiornik wewnętrzny przepłukując go.
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7 Serwis i gwarancja

7.1 Serwis

7.1.1 Serwis fabryczny
Porady dla rzemieślników w zakresie wykonywania
napraw.

Profesjonalna "INFOLINIA” firmy Vaillant: 
0801 304 444

7.2 Gwarancja fabryczna
Aktualnie obowiązujące warunki gwarancyjne
zamieszczono w dołączonej do zasobnika karcie
gwarancyjnej.

PL

8 Wtórna przeróbka i usuwanie odpadów

8.1 Podgrzewacz zasobnikowy
W przypadku wszystkich wyrobów firmy Vaillant
późniejsze wtórne przetwarzanie i usuwanie odpadów
stanowi już integralną część procesu ich
unowocześniania. Normy zakładowe firmy Vaillant
stawiają bardzo ostre wymagania w tym zakresie. Przy
wyborze materiałów zwraca się w takim samym stopniu
uwagę na możliwości ich powtórnego wykorzystania,
łatwość demontażu i rozdzielania, zarówno samych
materiałów, jak i podzespołów, co na zagrożenia dla
środowiska naturalnego i zdrowia człowieka przy
wtórnej przeróbce i utylizacji (nie zawsze możliwej do
uniknięcia) pewnej części odpadów, które nie mogą być
już ponownie spożytkowane. Zakupiony podgrzewacz
zasobnikowy ciepłej wody składa się w większości z
materiałów metalowych, które w stalowniach i w hutach
można z powrotem przetopić i w ten sposób ponownie
wykorzystywać w stopniu prawie nieograniczonym.
Stosowane tworzywa sztuczne są oznakowane i dzięki
temu przygotowano możliwości ich sortowania i
frakcjonowania dla celów związanych z ich późniejszym
wtórnym przetwarzaniem.

8.2 Opakowanie
Firma Vaillant zredukowała wielkość opakowań swoich
wyrobów do niezbędnego minimum. Przy wyborze
materiałów na opakowania również konsekwentnie
zwracano uwagę na możliwości ich późniejszego
zużytkowania.
Wysokowartościowe pudła kartonowe od dłuższego już
czasu są poszukiwanym surowcem wtórnym przemysłu
papierniczego i wytwarzającego pokrycia z papy.
Zastosowany EPS (Styropor®) jest niezbędny dla
zabezpieczenia wyrobu podczas transportu. EPS można
w 100% powtórnie przerabiać oraz jest on pozbawiony
związków FCKW.
Również folie i taśmy opasujące są wykonane z
tworzywa sztucznego nadającego się do wtórnego
przetwarzania. Folie i taśmy opinające, które
zastosowano, również można wtórnie przerabiać.
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Oznaczenie podgrzewacza zasobnikowego Jednostka VIH H 120 VIH H 150 VIH H 200

Nominalna pojemność podgrzewacza zasobnikowego l 115 150 200

Dopuszczalne nadciśnienie ciepłej wody bar 10 10 10

Dopuszczalne nadciśnienie wody grzewczej bar 10 10 10

Maksymalna, dopuszczalna temperatura ciepłej wody °C 85 85 85

Maksymalna, dopuszczalna temperatura wody grzewczej °C 110 110 110

Wydatek trwały ciepłej wody 1) l/h (kW) 555 (23) 688 (28) 909 (38)

Wydatek ciepłej wody na wyjściu 1) l/10 min 170 225 280

Wskaźnik wydajności NL 1) – 1 2,7 4,6

Powierzchnia grzewcza m2 0,81 1,03 1,32

Pojemność spirali grzewczej l 5,8 7,3 9,3

Nominalne natężenie przepływu medium grzewczego 3) m3/h 1,6 1,6 1,6

Strata ciśnienia przy nominalnym natężeniu mbar 40 40 60

przepływu medium grzewczego 3)

Zużycie energii w stanie gotowości do pracy 2) kWh/24h 1,2 1,3 1,4

Przyłącze zimnej wody gwint R 3/4 R 3/4 R 3/4

Przyłącze ciepłej wody gwint R 3/4 R 3/4 R 3/4

Przyłącze cyrkulacji gwint R 3/4 R 3/4 R 3/4

Przyłącze zasilania i powrotu gwint R 1 R 1 R 1

Wysokość mm 630 630 630

Szerokość mm 585 585 585

Głębokość mm 86 1055 1325

Masa (pusty) kg 72 96 130

Maksymalnie możliwa do przyłączenia moc 

kotła w przypadku olejowych kotłów kW 23,5 36,5 49,5

grzewczych z dmuchawą (VKO/VKO unit)

1) Wyznaczony według DIN 4708, Część 3;

2) Przy różnicy temperatur DT między temperaturą pokojową i temperaturą ciepłej wody, wynoszącej 40 K.,

3) Z zestawem ładowania podgrzewacza zasobnikowego.

9 Dane techniczne
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Vaillant Gesellschaft mbH

Forchheimergasse 7

Telefax 01/863 60-590 www.vaillant.at

A-1231 Wien Telefon 01/863 60-0

info@vaillant.at

Vaillant GmbH, Predstavništvo Zagreb
Ul. grada Vukovara 274
Tel.: 01/61 88 670, 61 88 671, 61 88 672 tehnika: 61 88 673

10000 Zagreb

Faks: 61 88 669 e-mail: vaillant@vaillant.hr

Hrvatska

Vaillant Belgique/België
n. v. Vaillant s. a. 

Centrale: Tel. 02/334 93 00         Fax 02/334 34 68

Rue Golden Hope 15 

Verkoop-Vente: Tel.  02/334 93 12         Fax 02/378 93 19

B-1620 Drogenbos

Vaillant Sp. z o.o.
Al. Krakowska 106
Tel: (022) 323 01 00 Fax: (022)  323 01 13 Infolinia: 0 801 804 444

02-256 Warszawa

http://www.vaillant.pl e-mail: vaillant@vaillant.pl


